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Krebserkrankungen bei Kindern in der Umgebung von Siedewasser-Reaktoren

Hier: lhre Schreiben vom 19.09.2014

Sehr geehrter Herr Dr. Eisenberg,

vielen Dank für lhr lnteresse an der Fragestellung zur Kinderkrebshäufigkeit in der Umge-
bung von Kernkraftwerken. Die Störfallmeldestelle des Bundesamtes für Strahlenschutz er-
fasst und dokumentiert die meldepflichtigen Ereignisse kerntechnischer Anlagen in Deutsch-
land. Auf Grundlage dieser lnformationen wurden anhand der Angaben in den Meldungen zu
meldepflichtigen Ereignissen drei Tabellen erstellt (s. Anlage), die die Ausfälle der Haupt-
wärmesenke, die Reaktorschnellabschaltungen und die Neutronenfl ussschwingungen in
deutschen Kernkraftwerken m it S iedewasse rreakto ren aufl iste n.

Wie Sie der Tabelle mit den Ausfällen der Hauptwärmesenke entnehmen können, kam es in
acht Fällen zu einer Abgabe von radioaktiven Stoffen. Bei den Auswirkungen der Ereignisse
in den anderen beiden Tabellen, die in der Tabelle mit Ausfällen der Hauptwärmesenke nicht
enthalten sind, gab es in weiteren fünf Fällen radioaktive Abgaben in die Umgebung. ln anrei
Fällen wurde der behördlich festgelegte Grenarert überschritten (781084 in den Tabellen
"Ausfall Hauptwärmesenke" und 'Reaktorschnellabschaltungen", 78/083 in der Tabelle "Re-
aktorschnellabschaltungen"). Insgesamt gab es in Deutschland bisher 11 Ereignisse mit
Überschreitung von behördlich festgelegten Grenalerten für radioaktive Abga-ben (fünf in
SWR-Reaktoren, sechs in DWR-Reaktoren). In keinem dieser Fälle wurden infolge erhöhter
Abgaben die Begrenzungen der Ableitungen radioaktiver Stoffe gemäß g 47 der Strahlen-
schutzverordnung überschritten.
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Die in den Tabellen erfassten Ereignisse können - ebenso wie andere betriebliche Ableitun-
gen aus KKW - allein den in der KiKK-Studie festgestellten Befund eines erhöhten Risikos
für Krebserkrankungen und Leukämien bei Kindern in der Umgebung von KKW nicht erklä-
ren.

Zu der von lhnen geäußerten Vermutung einer erhöhten Krebsrate in der Umgebung von
Kernkraftwerken speziell mit Siedewasserreaktoren verweise rch auf eine standortbezogene
Analyse der Daten aus der KiKK-Studie. Danach liegt der Zahl der beobachteten Fälle von
Leukämien bei Kindern unter fünf Jahren in der jeweiligen Umgebung der Reaktoren nicht
über der Zahl der Erkrankungen, die auf Grund der mittleren Erkrankungshäufigkeit in
Deutschland zu erwarten sind. lch habe lhnen die entsprechende Publikation von Kaatsch
u.a. aus dem Deutschen Arzteblatt beigefügt. Die hier genannten Zahlen beziehen sich auf
die gesamte Untersuchungsregion in der Umgebung der einzelnen Reaktoren. Diese be-
stand - abgesehen von wenigen Ausnahmen - aus jeweils drei Landkreisen, wobei manche
Landkreise auch zur Umgebung von mehr als einem Reaktorstandort zählen können.

fi Standortspezifische Angaben zum Geschehen im S-km-Umkreis liegen nicht vor, insofern ist

I eine reaktortypspezifische Analyse nicht möglich.

In dem mit dern Expertengremium vor Durchführung der KiKK-Studie abgestimmten Studi-
enprotokoll wurde festgelegt, dass solche Analysen nicht durchgeführt werden sollen. Ziel
war es, die Umgebung allqr Reaktorstandorte gemeinsam zu untersuchen. Hinweisen möch-
te ich aber darauf, dass-Eibh das Gesamtergebnis der KiKK-studie (erhöhtes Erkrankungsri-
siko im Nahbereich der Reaktorstandorte) auch nicht änderte, wenn jeweils ein Standort aus
der Analyse ausgeschlossen wurde. Dies gilt auch, wenn der Standort Krümmel nicht mit
berücksichtigt wurde. Daraus lässt sich folgern, dass es nicht einen Standort gab, der das
Gesamtergebnis dominiert hat.

Mit freundlichen Grüßen
lm Auftrag
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/ "//, L{-,--) '/ /

Dr. Thomas Jung
Direktor und Professor

Anlagen



ME mit Neutronenflussschwingungen in allen deutschen SWR-Anlagen

Datum/Er.-Nr. Anlage Ereignis Abweichung des Neutronenflusses

10.03. 1978

781029

KKI.1 Selbsttätiges Schließen von Turbinenstell-
ventilen bei Teillast des Reaktors

RESA über das Kriterium "Neutronenfluss >

120%" ausgelöst

24.03.1978

78t035

KKI-1 Selbsttätiges Schließen eines Turbi-
nenstellventiles bei Teillast des Reaktors

RESA über das Kriterium "Neutronenfluss >
'120olo" ausgelöst

I 1 .04.1978

781052

KKI. Selbsttätiges Schließen eines Turbi-
nenstellventiles bei Teillast des Reaktors

RESA über das Kriterium "Neutronenfluss >

120%" ausgelöst

1 8.12.1 986

86/313

KKK Veränderung des thermohydraulisch-
nuklearen Stabilitätsverhaltens des Reak-
torkerns nach Anderung der Umwälzregel-
kennlinie

Neutronenflussschwingungen mit einer Ampli-
tude von ca.15o/o

03.07.1991

91t111

KKI.1 Reaktorschnellabschaltung über gleitende
Neutronenfl uss-Schnellabschaltmarke
nach Ausfall von 4 Zwangsumwälzpumpen

Neutronenfl ussschwingungen mit einer Ampli-
tude von ca. 15%

26.1 0.1 992

92t178

KM/V Reaktorschnellabschallung im Anschluss
an einen Turbinenschnellschluss

RESA über das Kriterium "Neutronenfluss >

120%" ausgelöst

23.11.2401

01 /1 16

KKP.1 Reaktorschnellabschallung über "Neutro-
nenfluss > 120 o/o" beim Abfahren der
Anlage

RESA über das Kriterium "Neutronenfluss >
'120%" ausoelöst

25.06.2006

06/064

KKK Funktionsstörung in der Drehzahlsteue-
rung beim Zuschalten einer Zwangsum-
laufpumpe

Neutronenfl ussmarke 1 1 0% erreicht



ME mit Ausfall der Hauptwärmesenke in allen deutschen SWR-Anlagen

Datum/Er.-Nr. Anlage Ereignis Druckamplitude und Aktivitätsabga-
ben

12.O4',t972

72tOA2

t(M / Beschädigung der Kondensationskammer 70 x 10' Bq/ms in die Weser geleilet = 1 5%
des genehmigten Wertes

1 3.01 .1 977

77tO02

KRB-I Abriss des Stutzens eines Reaktordruck-
behältersicherheitsventiles infolge einer
Überspeisu ng des Reaktordruckbehälters
bei Volllast des Reaktors

Öffnen der RDB-Sicherheitsventile bei 88 bar.
Abgabe über Fortluft Edelgase: 3,7 x 1012 Bq

17.07.1973

73/003

KV\ /r/ Ris$e in der Zudampfleitung zur Notein-
soeiseturbine

keine Angaben im Meldeformular

20.07.1975

75t012

K\,IIW Nach Turbinenschnellschluss Ausfall der
Hauptwärmesenke bei Volllast des Reak-
tors

keine Angaben im Meldeformular

18.06.1978

78/084

KKB Frischdampfleckage im Maschinenhaus
bei Teillast des Reaktors

Überschreitung der maximal zulässigen stünd-
lichen Ableitung von Jod über Fortluft. Aktivität
iod über Kämin: 4,81 x 10' Bq. Aktivität Jod
über Dachklappen: 1,26 x 108 Bq

05.02.1 979

r Jtvzz
KKI-1 Abriss eines Entwässerungsstutzens bei

Teillast des Reaktors
Aerosole über Kamin mit Gesamtaktivität
1 .48 x 107 Bo

25 09.1 979

79t217

KKP-1 Ausfall der Eigenbedarfsversorgung infolge
defekter Stellungsanzeige eines Turbinen-
stellventils bei Nulllast des Reaktors

keine Angaben im Meldeformular

13.12 1979

791186

KKP-1 Reaktorschnellabschaft ung und Durchdrin-
gerabschluss Frischdampfuentile durch
Fehlanregung im Reaktorschutzsystem bei
Volllast des Reaktors

keine Angäben im Meldeformular

23.02.1 980

80/029

KKP.1 Ausfall der Eigenbedarfsversorgung durch
Schaden am Maschinentransformator bei
Volllast des Reaktors

Reaktordruck stieg auf 76 bar

27.03.1 980

80/059

KKI.1 Frischdampfleckage im Maschinenhaus
bei Teillast des Reaktors

Aktivitätsabgaben mit der Fortluft: Edelgase
5,5 x 10'Bq, Aerosole'l ,11 x 10'Bq

23.1 0.1 980

80/168

KKI.1 Ausfall eines Vorsteuermagnetventiles
eines Frischdampfisolationsventiles bei
Volllast des Reaktors

keine Angaben im Meldeformular

01 .01 . 1981

81/001

KKB Reaktorschnellabschaltung durch fehler-
haftes Öffnen einer Dachklappe des Ma-
schinenhauses infolge von Orkanböen

keine Angaben im Meldeformular

21.01.198'1

81/009

KKB RESA und Durchdringungsabschluss
durch Sitzundichtigkeit von zwei Vorsteu-
erventilen bei Volllast des Reaktors

keine Angaben im Meldeformular

04.03.1 981

81t025

Kl\A/t Durch Schaltfehler während Reparaturar-
beiten fiel die gesicherte Drehstromversor-
gung auf fünf Schienen aus, RESA bei
Volllast des Reaktors

keine Angaben im Meldeformular

12.04.1 981

81/046

VAK Fremdkörper in Ölversorgung der Turbine
führte zur RESA während Volllast des
Reaktors

keine Angaben im Meldeformular

23.1 0.1 981

ün2a
KKP.1 Nichtschließen einer Armatur im Konden-

satrückspeisesystem führte zum Luftein-
bruch in den Kondensator und zu RESA

keine Anaaben im Meldeformular

30.01 .1 982

82/1 38

rQ\ A/ Fehler in der Stellungsanzeige eines
Frischdampf-lsoventils

keine Angaben im Meldeformular

03.02.'l 982

82/01 0

KKP.1 RESA durch Fehlfunktion eines Steuersta-
bes bei Einfahranregung

keine Angeben im Meldeformular

28.03.1982

82/030

KKP.1 Fehlerhaftes Auslösen der automatischen
Druckentlastung

keine Angaben im Meldeformular



DatumlEr.-Nr. Anlage Ereignis Druckamplitude und Aktivitätsabga.
ben

30 09.1982

82t116

KKI.1 Zu geringer Einspritzwasserdruck führt zu
RESA und Auslösung weiterer Reaktor-
schutzsignale

Offnen aller Entlastungsventile bei 76 bar,
Abgabe über Fortluft Aerosole 4,07 x 106 Bq

22.04.1 983

83/046

KKI-1 Schnellabschaltung über'schnelle Druck-
erhöhung' bei Instandhaltungsarbeiten

keine Angaben im Meldeformular

29.05.1 983
q.1/n<o

KKI-1 Elitzeinschlag führt zu RESA und Auslö-
sung weiterer Reaktorschutzaktionen

keine Angaben im Meldeformular

30 09.1983

83/092

la\ /v lrrtümliches Offnen eines Ventils fuhrt zur
Reaktorschnellabschaft ung und Durchdrin-
gungsabschluss der Frischdampfleitungen

keine Angaben im Meldeformular

21.10.1983

83/087

K\\M/ Offenbleiben eines Entlastungsventils nach
Anforderuno

keine Angaben im Meldeformular

26.10.1983

83/088

l<llv\ / Offenbleiben eines Entlastunosventils bei
einem Ventiltest

keine Angaben im Meldeformular

22.07.1984

84t054

KKK Fehlöffnen eines Sicherheits- und Entlas-
tungsventils

keine Angaben im Meldeformular

16.08.1984

84/090

KKI.1 RESA und Durchdringungsabschluss
durch Störung in der Hilßdampfversorgung

Grenzwert für Öffnen der Entlastunosventile
nicht erreicht

25.01 .1 985

85/028

KKK Notstromfall durch Eigenbedarfsausfall keine Angaben im Meldeformular

28.1 0.1 985

85/1 80

KKB Reaktorschnellabschaltung durch Ausfall
Hauotwärmesenke

keine Angaben im Meldeformular

1 0.1 2. 1 985

85/233

KRB-il-C Offenbieiben eines Entlastungsventils keine Angaben im Meldeformular

23.04.1968

86/068

KRB-lt-C Beeinträchtigung der Hauptkondensatför-
derung

keine Angaben im Meldeformular

1 5.05.1986

86/069

KRB.II-B Beeinträchtigung der Hauptkondensatför-
derung

keine Angaben im Meldeformular

25.06.1986

86/105

KKB Fälschliche Anforderung von Sicherheits-
einrichtungen

keine Angaben im Meldeformular

03.07.1 986

86/1 08

KKB Füllstandsabfall im Turbinenölbehältet keine Angaben im Meldeformular

04.08.1986

861167

KRB.II.B Reaktorschnellabschaltung und Auslösung
weiterer Reaktorschutzaktionen durch

l:I9ffnen oer rurnllglltarlventite_
Nichtschließen eines Entlastungsventiles
bei wiederkehrender Prüfung mit anschlie-
ßender Reaktorschnellabschaltuno und
Du rchdring u ngsabschluss

Öffnen eines Entlastungsventils bei 74 bar

25.08.1986

86/178

KKB keine Angaben im Meldeformular

03.09.1 986

86/1 80

KKB Reaktorschnellabschaltung durch fu hler-
haftes Schließen eines Turbinenschnell-
schlussventils

Druckspitze betrug 74,5 bar

23.1 0.1 986

60tzJt
KKB Falsches Messen von Ausgangssignalen

in der Blockleistungsregelung
keine Angaben im Meldeformular

09.03.1 987

871042

KKI.,I Reaktorschnellabschaltung durch fehler-
haftes Reaktordruckbehälter-
F üllste ndssignäl

keine Angaben im Meldeformular

24.04.1987

87/068

KKK Reaktorschnellabschaltung durch Ausfall
der Speisewasserförderung

keine Angaben rm Meldeformular

06.05.1987

87/086

KRB-il-C Nichtschließen eines Sicherheits- und
Entlastungsventils bei Wiederkehrender
Prüfung

Aktivitätsabgabe mit der Fortluft: Edelgase
1,85 x 10" Bq



Datum/Er.-Nr. Anlage Ereignis Druckam plitude und Aktivitätsabga-
ben

10.09.1987

87t211

KRB-il-C Reaktorschnellabschahung bei Turbinen-
prüfung mit Turbinenpriifautomatik

keine Angaben im Meldeformular

06.1 1 ,1 987

87t256

KKK Fehlerhaftes Schließen eines Turbinen-
schnellschlussventils

keine Angaben im Meldeformular

05 12 1987

87/303

KKP.1 Reaktordruckbehälter-Füllstandsanstieg
und Reaktorschnellabschaltung bei der
Störungssuche an einem Speisewasseran-
fahrregler

keine Angaben im Meldeformular

11 09.1988

88/201

KKB Füllstandsabfall im Turbinenölbehälter keine Angaben im Meldeformular

06 12.1988

88t251

KKB Reaktorschnellabschaltung durch Luftein-
bruch in den Turbinenkondensator

keine Angaben im Meldeformular

09.08. 1 989

89t192

KKK Reaktorschnellabschaltung über das Krite-
rium ABGASMENGE TIEF

keine Angäben im Meldeformular

05.1 2. 1 989

89t291

t$M/ Reektorschnellabschaltung während einer
Prüfung der Magnetventile für die Ölhyd-
ra ulik der Frischdampf-lsolationsventile

keine Angaben im Meldeformular

26.02.1990

90/029

KKB Nichtschließ€n einer Durchdringungsab-
schluss-Armatur in einer Enhivässerungs-
leitung des Frischdampfsystems

keine Angaben im Meldeformular

1 1 .07.1990

90/1 1 4

KKB Fehlanregung von Sicherheitseinrichtun-
gen während einer wiederkehrenden
Prüfung durch Kuzschluss an einem
Prüfadapter

keine Angaben im Meldeformular

18 07 1990

90/1 
.1 

1

KKK Auslösung von Reaktorschnellabschaltung
und Durchdringungsabschluss Frisch-
dampfleitung durch Störung in der Turbi-
nensteueruno

keine Angaben im Meldeformular

22 09.1990

90/1 66

KKP.1 Ungewolltes Öffnen und nachfolgendes
Nichtschließen eines Entlastunqsventils

keine Angaben im Meldeformular

18 10 1990

90/1 81

KRB-il-C Fehlerhaftes Offnen der Umleitstation mit
nachfolgender Reaktorschnellabschaltung

keine Angaben im Meldeformular

17 01.1991

91/008

KKK Auslösung der Reaktorschnellabschaltung
und des Durchdringungsabschlusses
Frischdampf infolge fehlerhafien Anspre-
chens eines Laslsprungrelais

keine Angaben im Meldeformular

15.02 1991

91t024

K\A^/v Reaktorschnellabschaltung nach Ausfall
der betrieblichen Kondensat- und Speise-
wasaerpump6n

Abgabe über Fortluft: Edelgase: 1,1 x 1 010 Bq

06.03. 1991

91/033

KKB Fremdkörper in einer Vergleicherbaugrup-
pe führte bei einer Wiederkehrenden
Prüfung zur Fehlauslösung von Reaktor-
schutzaktionen und zur Reaktorschnellab-
scheltung

keine Angaben im Meldeformular

03.07.1991

9111 07

KRB-il-C Ungeplantes Öffnen eines Sicherheits- und
Entlastungsventils mit Reaktorschnellab-
schaltuno

keine Anqaben im Meldeformular

04.07.1991

91 /1 08

KKB Nichtschließen eines Entlastungsventils
bei Wiederkehrender Prüfung

keine Angaben im Meldeformular

16.08.1 991

91t149

KKI-1 Reaktorschnellabschaltung nach fehlerhaf-
tem Schließen eines Frischdampf-
lsolationsventils

keine Angaben im Meldeformular

05.09.1991

91/180

KKP.1 Reaklorschnellabschaltung beim Anfahren
bei Störungsbehebung am Turbinenschutz

keine Angaben im Meldeformular

23.09.1 991

91t179

KIA/W Fehlabsteuern der Speisewasserpumpen
mit nachfolgender Reaktorschnellabschal-
tung

keine Angaben im Meldeformular



Datum/Er.-Nr. Anlage Ereignis Druckam plitude und Aktivitätsabga-
ben

25.1 1.1 991

91t219

KRB-lr-C Reaktorschnellabschattung durch eine
Störung der Speisewasserversorgung

keine Angaben im Meldeformular

04.03 1992

92t025

KVVW Fehlerhaftes Öffnen der 2. Einspeisearma-
tur im Noteinspeisesystem durch Siche-
rungsfall

keine Angaben im Meldeformular

06.04.1992

92t443

KKB Fehlanregung einer Reaktorschnellab-
schahung bei Wiederkehrender Prüfung im
Unabhängigen Notstandssystem

keine Angaben im Meldeformular

26. 1 0.1 992

92t178

KV\ tü Reaktorschnellabschaltung im Anschluss
an einen Turbinenschnellschluss

keine Angaben im Meldeformular

27 12 1992

92t221

KKP.1 Reaktorschnellabschaltung infolge eines
Durchdringungsabschlusses der inneren
F rischdampf-lsolationsventile aufgrund
einer Fehlverdrahtung

keine Angaben im Meldeformular

08.05.1 993

93/058

KRB-il-C Anforderung von Sicherheitseinrichtungen
aufgrund eines nicht optimalen Block-
schutzes

Öffnen eines Entlastungsventils bei 75 bar

06 03.1996

96t024

KKP-1 Reaktorschnellabschattung bei Wiederkeh-
render Prüfung im Schnellabschaltsystem

Ansprechen eines Entlastungsventils bei 74
bar

01 .04.1996

961032

KKI-1 Fälschliche Reaktorschutzanregung der
automatischen Druckentlastung im Rah-
men einer Funktionsprüfung einzelner
Sicherheits- und Entlastungsventile beim
Anfahren der Anlage

keine Angaben im Meldeformular

29.07.1 996

96/070

KRB-il-C Störung der Reaktordruckbehätter-
Fü llsta ndsregelung

keine Angaben im Meldeformular

21 08,1997

97 t067

KKI.1 Reaktorschnellabschaltung nach einer
Lastabwu rfprüf ung auf Eigenbedarf

keine Angaben im Meldeformular

27.02.1998

98/01 0

KRB-II-B Auslösung des Durchdringungsabschlus-
ses der Frischdampf-, Hilfsdampf- und
Speisewasserleitungen beim Abfahren des
Reaktors

keine Angaben im Meldeformular

17 07 1998

98i075

KKB Ausfall der Turbinensteuerölversorgung Öffnen aller Entlastungsventile Maximaldruck
75.7 bar

1 '1.01.2001

01/001

KKK Reaktorschnellabschaltung mit Ausfall der
Hauptwärmesenke durch Fehlöffnen eines
Umleitstellventils

keine Angaben im Meldeformular

23.11.2001

01i 't 16

KKP.1 Reaktorschnellabschaltung über "Neutro-
nenfluss > 120 %" beim Abfahren der
Anlage

keine Angaben im Meldeformular

22.08.2002

02t't13

KKP-1 Reaktorschnellabschaltung und Durchdrin-
gungsabschluss der Frischdampfleitungen
nach Fehlöffnen eines Umleitreoelventils

keine Angaben im Meldeformular

12.05.2003

03/040

KRB-II.B Reaktorschnellabschattung und Durchdrin-
gungsabschluss der Frischdampfleitungen
nach einer Störung in der Speisewasser-
versorgung

keine Angaben im Meldeformular

19.07,2003

03/069

KKK Reaktorschnellabschaltung und Durchdrin-
gungsabschluss der Frischdampfleitungen
aufgrund Fehlfunktion der Umleitstation

keine Angaben im Meldeformular

06. 12.2003

03/1 30

KRB-il-C Durchdringungsabschluss der Frisch-
dampffeitungen durch schnelle Druckab-
senkung im Reaktordruckbehälter

keine Angaben im Meldeformular

07.07.2004

04/086

KKP.1 Reaktorschnellabschaftung infolge von
Durchsatzschwankungen bei einer Reak-
rorspetsepumpe

keine Angaben im Meldeformular



Datum/Er.-Nr. Anlage Ereignis Druckam plitude und Aktivitätsabga-
ben

28.08 2004

04t1 14

KKK Nichtschließen eines Sicherheits- und
Entlastungsventils bei Wiederkehrender
Prüfung

keine Angaben im Meldeformular

10.03.2006

06/021

KKI.1 Reaktorschnellabschattung mit Ausfall der
Hauptwärmesenke beim Abfahren der
Anlage

keine Angaben im Meldeformular

21 .41 .2007

07/010

KRB-il-C Reaktorschnellabschaltung bei der Prüfung
des Generatorspannungsreglers

Offnen eines Entlastungsventils bei 77 bar

28.06.2007

07/058

KKK Reaktorschnellabschattung durch kurzzei-
tigen Ausfall der Eigenbedarfsversorgung
aufgrund Kuzschluss in einem Maschinen-
trafo

keine Angaben im Meldeformular

16.04.2009

09/035

KKI.1 Fehlanregung einer Sicherheitsteileinrich-
tung durch das Reaktorschutzsystem bei
einer Wiederkehrenden Prüfung

keine Angaben im Meldeformular

10.09.2010

1 0/054

KKI-1 Nichtschließen eines S/E'Ventils im Rah-
men einer Wiederkehrenden Prüfuno

keine Angaben im Meldeformular

21 .08 2011

11t070

KRB.II-B Reaktorschnellabschaltung durch Ausfall
des Turbinendrehzahlreglers mit anschlie-
ßendem Durchdringungsabschluss der
Frischdampfleitungen

keine Angaben im Meldeformular



I

,

ME mit Reaktorschnellabschaltung in allen deutschen SWR-Anlagen

Datum/Er.-Nr. Anlage Ereignis Auslösendes Ereignis

23.O2.1967

67/002

KRB-I Bruch einer Dampfleitung zwischen
Dampferzeuger und Dampfezeugersi-
cherheitsventil beim Abfahren des Reak-
tors

Bed ienunosfe h ler

14.02. 1 969

69/005

KWL Ausfall eines Wechselrichters der gesi-
cherten Wechselstromversorouno bei
Volllast des Reaktors

Komponentenausfall rn der E-Anlage

01 11 1971

711003

KWL Ausfall der gesicherten Wechselspannung Komponentenausfall in der E-Anlage

1204 1972

72t002

K\A^/i/ Beschädigung der Kondensationskammer Komponentenfehlanregung bei einem Test
während Inbetriebnahmeprüfungen

06.05.1 972

72tO04

KWL Olbrand im Maschinenhaus Ölleckagen der hydraulischen Turbinensteue-
rung

06.05.1 972

72/005

KWL Ausfall der Steuerspannung für die
Schnellschlussventile der Umleitstation

Bauteildefekt in der hydraulischen Turbinen-
steuerung

17 07.1973

73/003

KWW Risse in der Zudampfleitung zur Notein-
soeiseturbine

Fehlerhafte Reparaturschweißung an einer
Schweißnaht

01 09.1973

73l006

KWL Schäden an den Rohrböden der Damof-
umformer

Komponentenschäden infolge Planungs- und
Fertig u ngsfeh Iern

09.09.1 973

731407

VAK Schwergängigkeit an Steuerstabdich-
tungsstangen

Komponentenschäden im Abschaltsystem

21 .03.1974

74tO04

Kl,\A/y' Unbeabsichtigte Kritikalität des Reaktor-
kernes bei Stillstand des Reaktors

Bedienungsfehler bei einer Prüfung

20.o7.1975

75t012

K\A^// Nach Turbinenschnellschluss Ausfall der
Hauptwärmesenke bei Volllast des Reak-
tors

Komponentenfehlfunktion im Primärkühlmittel-
Abblasesystem

31.10.1975

75tO32

K\A n/ Beim Abbau der Versuchsinstrumentierung
Anregung des Reaktorschutzsystems bei
Volllast (80o/o) des Reaktors

Bedienungsfehler

20.12.1975

751O44

K\ry1 Ausfall einer Reaktorkühlmittelpumpe beim
Anfahren des Reaktors

Komponentenausfall durch Fehlmontage

11 06 1976

76/051

VAK Ausfall einer Nebenkühlwasserpumoe bei
Volllast des Reaktors

Aggregatea usfall aus ungeklärter Ursache

27.06.1 976

76/055

VAK Fehlanregung des Reakiorschutzsystems
bei volllast des Reaktors

Bauteildefekt im Abschaltsvstem

22.07.1976

76t074

KKB Nichtschließen eines Frischdampf-
lsolationsventiles bei Teillast des Reaktors

Fertigungs- und auslegungsbedingte Bauteil-
defekte

10.08.1 976

76/080

KKB Verzögertes Schließen eines Sicherheits-
und Entlastungsventiles bei Teillast des
Reaktors

Komponentenfehlfunktion durch Fremdkörper.
etntrao

01 .09.1 976

76l088

KKB Unbeabsichtigtes Schließen von Frisch-
dampfi solationsventilen bei Anfahren des
Reaktors

Bauteildefekt durch ungünstige Konstruktron

1 6.09.1976

76t101

K\M/U Ausfall eines Vorsteuerventils eines Si-
cherheits- und Entlastungsventils bei
Voillast des Reaktors

Komponentenfehlfunktion nach einem Test

30.09.1976

76t113

KKB Ausfall eines Notstromdieselaggregates
bei Abfahren des Reaktors

Fehlbedienung bei der Durchführung einer
Prüfanweisung

26.1 0.1 976

76t119

KWL Reaktorkühlmittelleckage an der Deckel-
d ichtung eines Absperrventils

Betriebsbedingter Bauteildefekt



Datum/Er.-Nr. Anlage Ereignis Auslösendes Ereignis

29.11.1976

76/132

KKB Defekte Magnetspule eines Vorsteuerven-
tils im Schnellabschaltsystem bei Teillast
des Reaktors

Komoonentenau sfa ll

01 .12.1976

76t134

KRB-I Leckage an einer Reaktorkühlmiftelum-
wälzoumoe bei Volllast des Reaktors

Bauteildefekt infolge Dichtungsversagen

13.01 .1977

77/002

KRB-I Abriss des Stutzens eines Reaktordruck-
behältersicherheitsventiles infolge einer
Überspeisung des Reaktordruckbehälters
bei Volllast des Reaktors

Bauteildefekt in der E-Anlage verbunden mit
Fehlverhalten in der Turbinensteuerunq

1 1 .05.1977

77t036

KKB Ausfall einer Ha uptspeisewasserpumpe
bei Volllast des Reaktors

Ausfall einer Baugruppe in der Komponenten-
steuerung

23.05 1977

77t038

K\ 
^//

Reaktorabschaltung durch Ausfall von zwei
Zwischenkühlwasserpumpen bei Teillast
des Reaktors

Fehlfunktion in der Notstromsystemsteuerung

21 .O2 1978

78t021

K\AM' Reaktorabschaitung durch Anstieg des
Füllstandes im Ringwasserbehälter bei
Volllast des Reaktors

Falsche Maßnahme durch Beschrift unqsfehler
auf dem Turbinenpult

10.03 1978

78t029

KKI-1 Selbsttätiges Schließen von Turbinenstell-
ventilen bei Teillast des Reaktors

Bauteildefekt in der Turbinensteuerunq

24.03.1978

78/035

KKI-1 Selbstlätiges Schließen eines Turbi-
nenstellventiles bei Teillast des Reaktors

Bauteildefekt in der Turbinensteueruno

11 .A4l97B
7B/052

KKI-1 Selbsttätiges Schließen eines Turbi-
nenstellventiles bei Teillast des Reaktors

Bauteildefekt in der Turbinensteueruno

01 .06. 1 978

7Bt07B

KKB Defekt in einer Druckmesseinrichtung und
ungenügende Dämpfung von Messsigna-
len bei Volllast des Reaktors

Fehlmessung in einer Druckmesseinrichtung
im Generatorschutz

1 7.06.1 978

7B/083

KKB Erhöhte Edelgasabgabe als Folge einer
Reaktorschnellabschaltung bei Volllast des
Reaktors

Fehlauslösung im Abschaltsystem bei Wieder-
kehrender Prüfung

1 8.06.1978

78tQ84

KKB Fnschdampfleckage im Maschinenhaus
bei Teillast des Reaktors

Komponentenversagen infolge Schwingungs-
bruch

05.02.1 979

79t022

KKI-1 Abriss eines Entwässerungsstutzens bei
Teillast des Reaktors

Komponentenversagen durch Materialermü-
dung

12.08 1979

79/207

KKP.,I Unkontroiliertes Offnen eines Turbinen-
stellventils bei Teillast des Reaktors

Herstellungsbedingter Bauteilfehler in der
Turbinenregelung

1 1.09.1979

79t210

KKP-1 Reaktorschnellabschaltung beim Testlauf
der Einspeiseturbine bei Teillast des Reak-
tors

Fehlbedienung bei einem Test

Bauteildefekt in der Turbinenprüfautomatik12.09.1979

79t211

KKP-1 Reaktorschnellabschaltung beim Test von
Turbinenstell- und Schnellschlussventilen
beim Anfahren des Reaktors

23 09. 1 979

79t215

KKI.1 Reaktorschnellabschaltung durch niedri-
gen Füllstand im Reaktordruckbehälter
beim Anfahren des Reaktors

Bedienungsfehler bei einer Prüfung

24.09.1 979

79t216

KKI.1 Reaktorschnellabschaltung durch Rege-
lungsschwankungen bei Teillast des Reak-
tors

Fehlerhafte Schaltung in der RDB-
Fü llstandsrege lu ng

25 09.1 979

79t217

KKP.J Ausfall der Eigenbeda rfsversorgung infolge
defekter Stellungsanzeige eines Turbinen-
stellventils bei Nulllast des Reaktors

Fehlerhafte Endschalterbefestigung in der
Turbinenregelung

08 10 1979

79t146

KKP-1 Reaktorschnellabschaltung durch Fehler in
der EleKroniksteuerung einer Hauptspei-
sewasserpumpe bei Teillast des Reaktors

Fehler in der Elektroniksteuerung eines Ag-
gregates im Speisewassersystem

16 10.1979

79t151

KKP.1 Reaktorschnellabschaltung durch Ausfall
der Hauptspeisewasserpumpen infolge
Druckschwankungen im Hauptkondensat-
system bei Teillast des Reaktors

Bauteil- und Komponentendefekt im Konden-
satreinig ungssystem

a



Datum/Er.-Nr. Anlage Ereignis Auslösendes Ereignis

18.1 1 .1979

79t168

KKP-1 Austritt von Rohkondensat in den Maschi-
nenhaussumpf bei Teillast des Reaktors

Fehlfunktion einer Komponente in def Kon-
densatreinigungsanlage

03.1 2.1 979

79t180

KKI.,1 Reaktorschnellabschaltung durch ungüns-
tigen Logikaufbau in der Beladeverriege-
lung bei Volllast des Reakto.s

Planungsfehler in der Beladeverriegelung

13.12.1579

79l1 86

KKP.l Reaktorschnellabschaltung und Ourchdrin-
gerabschluss Frischdampfuentile durch
Fehlanregung im Reaktorschutzsystem bei
Volllast des Reaktors

Bauteildefekt im Reaktorsch utzsvstem

04.01.1980

80/002

VAK Reaktorschnellabschaltung durch Anstieg
des Neutronenflusses infolge Unterkühlung
des Primärdampfkondensates bei Teillast
des Reaktors

Komponentenfehlfunktion durch Fremdkörper-
eintrag

30.01.1980

80/013

VAK Reaktorschnellabschaltung durch Fehlan-
regung eines defekten Relais beim Anfah-
ren des Reaktors

Bauteildefekt eines Neutronenflussmesskanals

08.02.1 980

80/019

KKI-1 Reaktorschnellabschaltung durch Unre-
gelmäßigkeiten in der Messung des Reak-
tofdruckbehälter-Füllstandes bei Teillast
des Reaktofs

Fehlfunktion in der Reaktorfüllstandsmessung

23.02.1980

80/029

KKP.1 Ausfall der Eigenbedarfsversorgung durch
Schaden am Maschinentransformator bei
Volllast des Reaktors

Defekter Maschinentrafo

27.03.1 980

B0/059

KKI.1 Frischdampfl eckage im Maschinenhaus
bei Teillast des Reaktors

Defekte Dichtung an einem Entwässerungs-
behälter

28,03.1980

80/062

KKP-1 Reaktorschnellabschaltung durch Schwer-
gängigkeit eines Umschaltschiebers in der
Turbinenprüfautomatik bei Volllast des
Reaklors

Montagebedingter Bauteildefekt in der Turbi-
nenprüfa utomatik

20.05.1 980

B0/081

VAK Reaktorschnellabschaltung über das Krite-
rium Reaktordruck hoch bei Teillast des
Reaktors

Fehtfunktion in der Turbinenregelung durch
Verschmutzung des Turbinenregelöls

19 08.1980

80/1 30

VAK Auslösung des 20 kV-Schalters durch
Uberstrom infolge Biitzeinwirkung bei
Teillast des Reaktors

Einwirkung von außen

23.1 0.1 980

80/1 6B

KKI.1 Ausfall eines Vorsteuermagnetventiles
eines Frischdampfisolationsventiles bei
Volllast des Reaktors

Versch leißbed ingter Bauteildefekt

25 12j980
80/201

KKB RESA durch Fehlanregung über "Fülistand
im Schnellabschalttank tief ' während
Wederkehrender Prüfung bei Teillast des
Reaktors

Falschanregung in der Füllstandsmessung
eines Schnellabschalttanks

01 .01 .1 981

81i001

KKB Reaktorschnellabschaltung durch fehler-
haftes Öffnen einer Dachk,appe des Ma-
schinenhauses infolge von Orkanböen

Einwirkung von außen (Orkanböen)

24 01.1981

B1/009

KKB RESA und Durchdringungsabschluss
durch Sitzundichtigkeit von zwei Vorsteu-
erventilen bei Volllast des Reaktors

Verschleißbedingter Bauteildefekt bei einer
Frischdamofarmatur

04 02.1981

Bl l01 5

VAK RESA und TUSA bei wöchentlich Wieder-
kehrender Prüfung infolge Dichtringscha-
den an einem Scramventil bei Teillast des
Reaktors

Bauteildefekt infolge Ermüdung

04.03.1 981

81t025

K\A/W Durch Schaltfehler während Reoaraturar-
beiten fiel die gesicherte Drehstromversor-
gung auffünf Schienen aus, RESA bei
Volllast des Reaktors

Schaltfehler bei einer Prüfuno

04.04.1981

81t042

KKI.1 Fehler im Stopfbuchsdamptuersorgungs-
system führte zu RESA während Volllast
des Reaktors

Defekte Steuerungsbaugruppe in der Aktivi-
tätsmessuno



Datum/Er.-Nr. Anlage Ereignis Auslösendes Ereignis

1 2.04.1 981

81/046

VAK Frerndkörper in Olversorgung der Turbine
führte zur RESA während Voll'ast des
Reaktors

Festgesetzter Fremdkörper in einer Drossel-
blende

12.04 1981

81t047

VAK Entklinken eines Steuerstabes beim Anfah-
ren des Reaktors führte zur RESA

Komponentenfehlfunktion infolge erhöhter
Temperaturen im Sperrwassergehäuse eines
Steuefstabes

16.04.1981

81/050

VAK Fehler in Turbinensteuerung führte zur
RESA während Teillast des Reaktors

Fehlbedienung

03.09.1981

81t148

KKI-1 RESA durch fehlerhaftes Schließen eines
FD-lsolationsventiles

Falsche Maßnahme bei einem Versuch

16.10.1981

81/1 18

KKP.l Defekte Elektronikkarte führie zu RESA
während Anfahrbetrieb

Bauteildefekt

23.1 0.1 98 1

81t120

KKP-1 Nichtschließen einer Armatur im Konden-
satrückspeisesystem führte zum Luftein-
bruch in den Kondensator und zu RESA

Falsche Maßnahme im Rahmen eines Ver-
sucns

17.O1 .1982

82/1 36

KYVW Nichtschließen einer Armatur in einer
Treibwasserschleife bei einer Wiederho-
lungsprüfung

Ungünstige Endschaltereinstellung

20.01 .1982

82t009

VAK Kaltwassereinspeisung führte zu RESA
durch hohen Neutronenfluss

Falsche Maßnahme durch einen Versuchsauf-
bau

28.01 .1982

82t137

K\A^/ü Offenbleiben eines Entlastungsventils bei
einer Wiederholungsprüfung

Funktionsstörung einer Vorsteuerarmatur

30.01 . 1982

82t138

KWW Fehler in der Stellungsanzeige eines
Frischdamof-lsoventi ls

Bauteildefekt am Endschalter eines FD-
lsoventils

03.02. 1 982

87t010

KKP-1 RESA durch Fehlfunktion eines Steuersta-
bes bei Einfahranregung

Herstellungsbedingter Wackelkontakt in einem
Leistuno seinschu b

28.03.1 982

82/030

KKP-1 Fehlerhaft es Auslösen der automatischen
Druckentlastung

Bedienungsfehler beim Auswechseln einer
Elektronikkarte

1s.09 1982

82t101

KKI-1 RESA durch falsch kalibrierte Leistunqs-
verteilu n gsdetektore n

Feh lka librierung

17.09.1982

B2t10B

KKI-1 RESA durch falsch kalibrierte Leistunqsde-
tektoren

Fehlkalibrierung

30 09 1982

82t116

KKI.1 Zu geringer Einspritzwasserdruck führt zu
RESA und Auslösung weiterer Reaktor-
schutzsignale

Falsche Auslegung des Kondensatpumpen-
laufrades

02.10.1982

82.t115

VAK Störung in der Turbinenölversorgung führt
zu RESA

Fehlbedienung beim Umstellen und Reinigen
der Turbinenölfilter

12 12.1982

82t134

KKI-1 Fehlerhaft eingestellter Reaktordruck-
Sollwert führte zu RESA bei Anfahren der
Anlaoe

Bedienungsfehler

02.02.1 983

831006

KKP-1 Ausfall des Maschinentransformators Bauteildefekt im Buchholzschutz eines Ma-
sch inentransformators

'10.03.1 983

B3/028

VAK Fehlerhaftes Offnen der Umleitstation führt
zum Absinken des Dampfumformerfüll-
standes und Anregung der Dampfumfor-
mernotkühluno

Fehlfunktion eines Kraftölschalters in der
Tu rb i n e n ste ue ru ng

22.04.1983

83/046

KKI-1 Schnellabschaltung über'schnelle Druck-
erhöhung' bei Instandhaltungsarbeiten

Freischaltfehler bei Bauteilaustausch im Turbt-
nenschutz

29 05.1983

B3/059

KKI.1 Blitzeinschlag führt zu RESA und Auslö-
sung weiterer Reaktorschutzaktionen

Bauteilausfälle durch Blitzeinwirkuno

30.09.1 9B3

83t092

KMiV lrrtümliches Öffnen eines Ventils führt zur
Reaktorschnellabschaltung und Durchdrin-
gungsabschluss der Frischdampfleitungen

Bedienungsfehler (Verwechseln einer Ab-
sperrarmatur)



Datum/Er.-Nr. Anlage Ereignis Auslösendes Ereignis

21.10.1983

83/087

K\A^/V Offenbleiben eines Entlastunqsventils nach
Anforderung

Ungeeignete Instandhaltungsmaßnahmen

26.1 0. 1 983

B3/088

K\A^/v Offenbleiben eines Entlastungsventils bei
einem Ventiltest

Montagefehler am Vorsteuerventil des Entlas-
lunosventils

'16.01 
. 1 984

B4l01 B

VAK Leckage in der Steuerluftversorgung des
Sch nellabschaltsvstems

Bauteildefekt im Vorsteuerventil für einen
Steuerstab

22.07.1984

84t054

KKK Fehlöffnen eines Sicherheits- und Entlas-
tungsventals

Defekte Elektronikkarte in der Ventilansteue-
rung

01 .08.1984

un12
VAK Ausfall des Eigenbedarfs durch Span-

nungseinbruch in der Netzversorgung
Kurzschluss in der externen Netzversorounq

16 08.1984

84/090

KKI-1 RESA und Durchdringungsabschluss
durch Störung in der Hilfsdampfuersorgung

Bauteildefekt an einer Reglerarmatur für Hilfs-
dampfdruck

11.12.1984

84t134

VAK Ausfall der Generatorspannungsregelung Keine erkennbare Ursache

25.01 .1 985

85tO2B

KKK Notstromfall durch Eigenbedarfsausfall Störung in der Fremdnetzversorgung mit
Ansprechen des Generatorschutzes

02.04.1 985

85/053

KKB Bruch ernes Gummikompensators in der
Kondensatreinigung

Fehlbedienung bei Instandsetzungsarbeiten

29.05.1985

85/076

KKP-1 Reaktorschnellabschaltung durch Unter-
spannung auf den 6-kV-Schienen BU/BV
infolge Ausfalt des Maschinentransforma-
tors

Fehlauslösung des Trafoschutzes bei lnstand-
h a ltu nosa rbe ite n

28.08.1985

85/1 B1

KKI.,I Reaktorschnellabschaltung durch Störung
in der Turbinenregelung

Bauteildefekt in der Turbinenreoeluno

28.1 0. 1 985

BSll B0

KKB Reaktorschnellabschaltung durch Ausfall
HauDtwärmesenke

Spontaner Fehler in der Turbinenregelung

1 0.1 2.1 985

B5/233

KRB-il-C Offenbleiben eines Entlastunosventils Einstellungsfehler in der Ventilsteuerung

09.01 . 1986

86/001

KKP-1 Reaktorschnellabschaltung durch Schlie-
ßens der Turbinenstellventile aufgrund
eines defekten Collinsgebers

Ausfall eines Elektronikbauteils in der Turbi-
nenregerung

1 0.01 . 1986

B6/023

KRB.II.B Füllstandsabsenkung im Reaktordruckbe-
hälter aufgrund einer gestörten Speise-
wasserpumpe

Bauteilschwergängigkeit durch unzureichende
Schmierung

23.04.1986

86/068

KRB-il-C Beeinträchtigung der Hauptkondensatför-
derung

Auslegungsfehler bei Bypassklappen der
Kondensatreinigung

1 5.05.1986

86/069

KRB-II.B Beeinträchtigung der Hauptkondensatför-
derung

Auslegungsfehler bei Bypassklappen der
Kondensatreinigung

19.05.1986 K\A^/v Reaktorschnellabschaltung nach Störung
in der Reaktorfüllstandsregelung

Fehlverhalten in der Reaktorfüllstandsregelung

25.06.1986

86/1 05

KKB Fälschliche Anforderung von Sicherheits-
einrichtunoen

Kurzschluss durch Verdrahtungsfehler in einer
G renzwertkarte im Reaktorsch utzsvstem

30.06.1986

86/1 06

KKB Reaktorschnellabschaltung als Folge einer
abgerissenen Turbinenstellventilspindel

Bauteildefekt in der Turbinenreoeluna

03.07.1 986

86t1 08

KKB Füllstandsabfall im Turbinenölbehälter Versehentlich nicht geschlossene Absperrar-
matur in der Turbinenölversorgung

04.07.1986

86t167

KRB-II-B Reaktorschnellabschaltung und Auslösung
weiterer Reaktorschutzaktionen durch
Fehlöffnen der Turbinenstellventile

Bedienungsfe hler der Turbinenstellventile



Datum/Er.-Nr. Anlage Ereignis Auslösendes Ereignis

25.08 1986

86/1 7B

KKB Nichtschließen eines Entlastungsventiles
bei wiederkehrender Prüfung mit anschlie-
ßender Reaktorschnellabschaltung und
Durchdringungsabschluss

Montagefehler in der Steuerung eines Entlas-
tunqsventils

03 09.1986

86/180

KKB Reaktorschnellabschaltung durch fehler-
haftes Schlleßen eines Turbinenschnell-
schlussventils

Bedienungsfehler bei einer Instandsetzungs-
maßnahme

23 10.1986

86t232

KKB Falsches Messen von Ausgangssignalen
in der Blockleistungsregelung

Bedienungsfehler beim Messen der Aus-
gangssignale in der Turbinenregelung

28.10.1986

86t262

KKI.1 Reaktorschnellabschaltung nach Ausfall
einer Speisewasserpumpe

Bauteilschaden an einer Reaktoreinspeise-
wasseroumoe

09.11.1986

86/254

KKP-1 Reaktorschnellabschaltung beim Funkti-
onstest der lsolationsventile

Ungeeignete Testdurchführung nach einer
Instandhaltung

09.03.1 987

87/042

KKI-1 Reaktorschnellabschaltung durch fehler-
häftes Reaktordruckbehälter-
Füllstandssig na I

Bedienungsfehler bei einer Instandhaltung

24.04.1987

87l068

KKK Reaktorschnellabschaltung durch Ausfall
der Speisewasserförderung

Fehlbedienung bei einer Wiederkehrenden
Prüfung

06.05,1987

87/086

KRB-il-C Nichtschließen eines Sicherheits- und
Entlastungsventils bei Wiederkehrender
Prüfung

Bauteilschaden an einem Vorsteuerventil

11.06.1987

87 t125

t(^M/ Fehlanregung einer Reaktorschnellab-
schaltung bei Wiederkehrender Prüfung

Falsche Maßnahme bei einer Wiederkehren-
den Prüfung

17.09 1987

87t202

KWW Reaktorschnellabschaltung nach Schutz-
auslösung des Generators

Bauteildefekt auf einer Elektronikkarte

18.09. 1987

87t211

KRB-il-C Reaktorschnellabschaltung bei Turbinen-
prüfung mit Turbinenprüfautomatik

Ursache nicht feststellbar

1 3.1 0.1 987

87t229

KKB Fehlerhaftes Anlaufen des Hochdruckein-
speisesystems während einer Wiederkeh-
renden Prüfung

Ungeeignetes Testverfa hren

06.1 1.1 987

87/256

KKK Fehlerhaftes Schließen eines Turbinen-
sch n e llsch lu ssventils

Falsche Maßnahme bei einer Wiederkehren-
den Prüfung

05.1 2. 1 987

87l303

KKP.1 ReaktordruckbehälterFüllstandsanstieg
und Reaktorschnellabschaltung bei der
Störungssriche an einem Speisewasseran.
fahrreqler

Freischaltfehler bei einer Störunqssuche

13.12,1987

87t284

KKP-1 Reaktorschnellabschaltung von Hand nach
Fehlanregung des Sammeleinfahrens

Ausfall der Elektronikkarten im Reaktorsch utz-
system

08.07.1 988

88t132

K\ 
^/V

Reaktorschnellabschaltung nach Span-
nungslosigkeit einer 220-V-Gleichstrom-
scntene

Freischaltfehler bei einer Störunossuche

08.08.1988

8B/1 56

KRB-II.C Nichtschließen eines Sicherheits- und
Entlastungsventils bei der Wederkeh ren-
den Prüfuno

Fremdkörper in einem Vorsteuerventil

12 08.1988

88t177

KRB-II.B Reaktorschnellabschaltung durch fehler-
hafte Spannungsversorgungsbaugruppe
für Druckreqler

Fehler in einer Druckregelung-Baugruppe

23.08.1 988

88/1 93

KKI-1 Reaktorschnellabschaltung durch niedri-
gen ReaktordruckbehälterFüllstand

Baugruppenausfall in der Durchflussregelung

07.09.1 988

88/239

KKP-1 Reaktorschnellabschaltung aufgrund eines
Fehlsignales aus dem Einspeisesystem

Einbau ungeeigneter Messumformer für die
Mengenmessung

08.09.1 988

88/1 92

KRB.II-B Reaktorschnellabschaltung durch hohen
Reaktordruckbehälter-Füllstand

Ungeeignete Auslegung in der Speisewasser-
mengenmessung

1 1 .09.1 9B8

88t201

KKB Füllstandsabfall im Turbinenölbehälter Unsachgemäße Ausführung des Filterwech-
sels im Steueröl der Turbine

o



Datum/Er.-Nr. Anlage Ereignis Auslösendes Ereignis

1 7.1 0.1 988

88i221

KWW Reaktorschnellabschaltung nach Störung
in der Speisewasserversorgung

Unsachgemäße Maßnahmen bei einer Ultra-
schallprüfung

06.1 2.1988

88t251

KKB Reaktorschnellabschaltung durch Luftein-
bruch in den Turbinenkondensator

Falsche Maßnahme bei einer Überprüfung

09.08.1989

891192

KKK Reaktorschnellabschaltung über das Krite-
rium ABGASMENGE TIEF

Fehlbedienung bei einer Normalisierung der
Abgasanlage

10.09.1989

89t232

KKI-1 Reaktorschnellabschaltung durch niedri-
gen Reaktord ruckbehälter-Füllstand

Falsche Lagerbeurteilung bei der Speisewas-
serd urchsatzmessung

05.12.'1989

89/291

K\ At/ Reaktorschnellabschaltung wä hrend einer
Prüfung der Magnetventile fur die Olhyd-
raulrk der Frischdamof-lsolationsventile

Fremdköroer in einem Vorsteuerventil

04 01.1990

90/001

KKB Nichtschließen eines Entlastungsventils
bei Wiederkehrender Prüfung

Montagefehler in der Steuerung eines Entlas-
tungsventils

26.02.1990

90/029

KKB Nichtschließen einer Durchdringungsab-
schluss-Armatur in einer Entwässerungs-
leitung des Frischdampfsystems

Einwirkung von außen und Schwergängigkeit
in ein DDA-Armatur

1 1.07.1990

90t114

KKB Fehlanregung von Sicherheitseinrichtun-
gen während einer wiederkehrenden
Prüfung durch Kurzschluss an einem
Prüfadapter

Fehlbedienung bei Wiederkehrender Prüfung

18.07.1990

90/1 1 1

KKK Auslösung von Reaktorschnellabschaltung
und Durchdringungsabschluss Frisch-
dampfleitung durch Störung in der Turbi-
nensteuerung

Falsche Einstellunq in der Turbinensteuerunq

22.09.1990

90i 1 66

KKP.1 Ungewolltes Offnen und nachfolgendes
Nichtschließen eines E ntlastunosventils

Fehlerhafte Einstellung und Fremdkörperein-
trao in einem Vorsteuerventil

18.10 1990

90/1 81

KRB-lt-C Fehlerhaftes Offnen der Umleitstation mit
nachfolgender Reaktorschnellabschaltung

lnstandhaltungsfehler nach dem Austausch
einer Komponente in der Turbrnenregelung

24.1 0.1 990

90/1 85

K\^^/ü Turbinenschnellschluss und Reaktor-
schnellabschaltung bei einer Probenahme
am Kondensator

Bedienungsfehler bei einer Probenahme am
Tu rb ine nko nde n sator

08.01 .1991

91t001

K\ A// Reaktorschnellabschaltung durch unbeab-
sichtigten Start des Noteinspeisesystems

Falsche Maßnahme bei \&iederkehrender
Prüfung

17.01.1991

91/008

KKK Auslösung der Reaktorschnellabschaltung
und des Durchd ringungsabschlusses
Frischdampf infolge fehlerhaften Anspre-
chens eines Lastsprungrelars

Fehlfunktion eines Lastsprungrelais der Gene-
ratorsteuerung

15.02 1991

91t024

K\A /V Reaktorschnellabschaltung nach Ausfall
der betrieblichen Kondertsat- urrd Speisc-
wasserpumpen

Fehlfunktion einer Baugruppe in der Konden-
sator reinigung

06.03.1991

91/033

KKB Fremdkörper in einer Vergleicherbaugrup-
pe führte bei einer Wederkehrenden
Prüfung zur Fehlauslösung von Reaktor-
schutzaktionen und zur Reaktorschnellab-
schaltung

Fremdkörpereintrag in einer Baugruppe des
Reaktorschutzsvstems

17.04.1991

91/061

KKP.1 Reaktorschnellabschaltung durch niedri-
gen Abgasdurchfluss infolge einer Störung
in der Zudampfregelung für die Dampf-
strahler

Lose Steckverbindung am Druckregler der
Hilfsdampfuersorgung

03.07.1991

91t111

KKI-1 Reaktorschnellabschaltung über gleitende
Neutronenfl uss-Schnellabschaltmarke
nach Ausfall von 4 Zwangsumwälzpumpen

Bedienungsfehler beim Füllen eines Sperr-
wasserfilters

03.07.1991

91t107

KRB-ll-C Ungeplantes Offnen eines Sicherheits- und
Entlastungsventils mit Reaktorschnellab-
schaltuno

Bedienungsfehler bei einer Schulungsmaß-
nanme

04.07.1991

91 /1 0B

KKB Nichtschließen eines Entlastungsventils
bei Wederkehrender Prüfung

Fehlfunktion eines Vorsteuerventils



Datum/Er.-Nr. Anlage Ereignis Auslösendes Ereignis

05.07.1 991

91t112

KKI-,I RESA-Anregung beim Abfahren durch
Signalschwankungen bei zwei Ubergangs-
bereichs-Detektoren

Ausfall und Fehlfunktion bei zwei Detektoren
im Neutronenflussmesssystem

16.08.1991

91t149

KKI.1 Reaktorschnellabschaltung nach fehlerhaf-
tem Schließen eines Frischdampf-
lso latio n sve nt ils

Defekte Steuerbaugruppe für die Steuerung
eines lso-Ventils

05.09.1991

91/1 B0

KKP.l Reaktorschnellabschaltung beim Anfahren
bei Störungsbehebung am TurbinenschuE

Kommunikationsfehler bei Störungsbeseiti-
ounq

'17.09.'1991

91/181

KKP.1 Handauslösung einer Reaktorschnellab-
schaltung infolge ungewollter Anregung
des Signals "Sammeleinfahren aller Steu-
erstäbe"

Falsche Maßnahme bei Störungssuche bei der
Durchführung einer Wiederkehrenden Prüfung

17.09.1991

s1/182

KKP-1 Reaktorschnellabschaltung beim Anfahren
infolge fehlangeregter Turbinenschnellab-
schaltuno

Schaden an zwei Elektronikkarten im Turbi-
nenscnutz

23.09.1991

91t179

K\ 
^/ü

Fehlabsteuern der Speisewasserpumpen
mit nachfolgender Reaktorschnellabschal-
tung

Sicherungsfall in einem Elektronikschrank
führte zur Fehlfunktion in der Soeisewasserre-
gelung

29.1 0.1 991

91t202

KKK Reaktorschnellabschaltung über "Wasser-
druck im Schnellabschaltsystem tief' bei
Wiederkehrender Prüfung

Falsche Maßnahme bei einer Prüfumschaltunq

25 1 1.1991

91t219

KRB-il-C Reaktorschnellabschaltung durch eine
Störung der Speisewasserversorgung

Ausfall einer Speisewasserpumpe infolge
verstopfter Ölzufuhr

04.03 1992

92t025

KWVü Fehlerhaftes Offnen der 2. Einspeisearma-
tur im Noteinspeisesystem durch Siche-
runqsfall

Kurzschlussbedingter Ausfall des Schaltanla-
geneinschubs einer Einspeisearmatur

06.04. 1992

921043

KKB Fehlanregung einer Reaktorschnellab-
schaltung bei Wiederkehrender Prüfung im
Unabhängigen Notstandssystem

Bedienungsfehler bei Wiederkehrender Prü-
fung

07.04.1992

92t044

KKB Reaktorschnellabschaltung durch Fehlab-
steuern einer Speisewasserpumpe

Bedienungsfehler beim Zuschalten einer
Speisewasserpumpe

1 1 .05. 1992

92/069

KKB Reaktorschnellabschaltung infolge einer
defekten Kupplung eines Turbinenstellven-
tils

Schaden an einer Komponente durch unsach-
gemäße Montage während der Revision

13.06 1992

92/497

KKP-1 Reaktorschnellabschaltung bei der Funkti-
onsprüfung der Frischdampf-
lso lationsventile

Maßnahmen zur falschen Zeit bei der Durch-
führung einer Wiederkehrenden Prüfung

26.10.1992

92t178

KWW Reaktorschnellabschaltung im Anschluss
an einen Turbinenschnellschluss

Fälschliche Umschaltuno

?7 12 199?

92t221

KKP-1 Reaktorschnellabschaltung infolge einas
Durchdringungsabschlusses der inneren
Frischdampf-lsolationsventile aufgrund
einer Fehlverdrahtuno

Verdrahtungsfehler entstandcn bci dcr Errich
tung der Anlage

01 .03.1 993

93/030

K\\^||/ Reaktorschnellabschaltung infolge Fehlan-
regung des Noteinspeisesystems

Defekte Baugruppe in der Steuerung des
Noteinspeisesystems

08.05.1 993

93i058

KRB.II-C Anforderung von Sicherheiiseinrichtungen
aufgrund eines nicht optimalen Block-
schutzes

Fälschliche Eigenbedarfsabschaltung bedingt
durch die Auslegung des Bockschutzkonzep-
tE5

01.09.1993

93/128

KKI-1 Aufschwimmen eines Sicherheits- und
Entlastungsventils beim Anfahren der
Anlage

Undichtigkeit eines Vorsteuerventils infolge
Fremdkörpereintrag

28.01 .1994

94/010

KKI- Reaktorschnellabschaltung nach Lastab-
wurf auf Eigenbedarf

Bauteildefekt für den Stellantrieb der Drehzahl-
regelung einer Speisewasserpumpe

10.06.1 994

941074

KRB-II.B Reaktorschnellabschaltung über "RDB-
Füllstand min." nach Speisewasserpum-
penausfall

Fehlerhafte Abschaltung einer Pumpe durch
eine defekte Baugruppe



Datum/Er.-Nr. Anlage Ereignis Auslösendes Ereignis

17.05 1995

95/066

KKP-1 Reaktorschnellabschaltung bei Wiederkeh-
render Prüfung im Schnellabschaltsystem

Unterlassene Maßnahme und falsche Einstel-
lung bei der Durchführung einer Wiederkeh-
renden Prüfung

1 3.1 2, 1 995

951145

KKB Reaklorschnellabschaltung durch Anforde-
rung des Einspeisesystems bei einer
Wiederkehrenden Prüfung

Bedienungsfehler bei der Überprüfung einer
Funktionsgruppe im Rahmen einer Wiederkeh-
renden Prüfung

06.03.1 996

96t024

KKP.l Reaktorschnellabschaltung bei Wiederkeh-
render Prüfung im Schnellabschaltsystem

Fehlerhafie Betätigung bei der Durchführung
einer Wiederkehrenden Prüfung an den
Tankschließ- und Schnellöffnunosventilen

01.04.1996

96/032

KKI-1 Fälschliche Reaktorschutzanregung der
automatischen Druckentlastung im Rah-
men einer Funktionsprüfung einzelner
Sicherheits- und Entlastungsventile beim
Anfahren der Anlage

Fehlanregung infolge einer unzureichenden
Abstimmung/Optimierung des Zeitverhaltens
von Messumformern und Verzögerungsglie-
dern

25.04.1 996

96/035

KKI-1 Reaktorschnellabschaltung infolge eines
fehlerhaften Zufahrens von Speisewasser-
rückschlagventilen

Fehlerhaftes Ansprechen des Reaktorschutzes
durch einen Fehler in einer Elektronikbauoruo-

03.1 2.1 996

96/1 30

KKP-1 Reaktorschnellabschaltung durch eine
defekte Eaugruppe in der Reaktorfüll-
standsregelung

Defekte Baugruppe einer Nullserie

04.08. 1 997

97t062

KRB-II.C Verzögertes Schließen eines Magnetvor-
steuerventils für ein Sicherheits- und Ent-
lastungsventil bei Wiederkehrender Prü-
funq

Funktionsbeeinträchtigung eines Vorsteuer-
ventils durch Verschmutzuno

18.08 1997

Y / /UOO

KKI-1 Aufschwimmen eines Sicherheits- und
Entlastungsventils beim Anfahren der
Anlage

Undichtigkeit eines Vorsteuerventils entstan-
den durch eine Ventilbetätiquno im drucklosen
Zustand

21.08.1997

971067

KKI-1 Reaktorschnellabschaltung nach einer
Lastabwurfprüfung auf Eigenbedarf

Nicht optimale Einstellung der Kondensatab-
laufregelung

1 7.07.1 998

9B/075

KKB Ausfall der Turbinensteuerölversorqunq Fehlhandlung bei der Durchführung einer
planmäßigen Filterreinigung

30.05.1999

99/046

KKP.1 Reaktorschnellabschaltung bei Inselbetrieb
nach einem geplanten Lastabwurf auf
Eigenbedarf

Falsche Grenzwerteinstellunq der Relativdeh-
nung der Hochdruckturbine

26.1 2.1 999

99/1 16

KRB,II.B Ausfall der Hauptkondensatpumpen und
Hauptkühlwasserpumpen

Durch eine Fehlfunktion einer Anfahrbypass-
armatur startete die Reservepumpe im Haupt-
kondensatsystem nicht

27 45.2000

00/038

KKB Reaktorschnellabschaltung beim Anfahren
der Anlage

Nicht optimale Einstellung einer Absperrarma-
tur im Spühlwassersvstem

11.01.2001

01/001

KKK Reaktorschnellabschaltung mit Ausfall der
Hälrph^rärmesenke drrrch Fehlöffnen eines
Umleitstellventils

Fehlfunktion eines Stellungsfühlers eines
I lmlcitstellventils

23j1.2001
01 t116

KKP-1 Reaktorschnellabschaltung über "Neutro-
nenfluss > 120 %" beim Abfahren der
Anlage

Bedienungsfehler (Maßnahmen zur falschen
Zett)

21 .06 2002

02t475

KKK Reaktorschnellabschaltung beim Kritisch-
fahren des Reaktors

Nicht entsprechend angepasste Steuerstab-
fahrfolge beim vorliegenden Anlagenzustand

22.08.2002

02t113

KKP.1 Reaktorschnellabschaltung und Durchdrin-
gungsabschluss der Frischdampfleitungen
nach Fehlöffnen eines Umleitreoelventils

Defektes Bauteil auf einer elektronischen
Baugruppe in der Umleitregelung

02.02.2003

03/010

KRB-il-C Reaktorschnellabschaltung nach Ausfall
der Hauptkühlwasserförderung

Fehlbedienung

12.05.2003

03/040

KRB-II-B Reaktorschnellabschaltung und Durchdrin-
gungsabschluss der Frischdampfleitungen
nach einer Störung in der Speisewasser-
versorgung

BHB-Vorgabe nicht beachtet

19.07.2003

03t069

KKK Reaktorschnellabschaltung und Durchdrin-
gungsabschluss der Frischdampfleitungen
aufgrund Fehlfunktion der Umleitstation

Verlängerte Totzeit und ein gestörtes Regel-
verhalten bei zwei Umleitstellventilen

I



Datum/Er.-Nr. Anlage Ereignis Auslösendes Ereignis

07.07.2004

04/086

KKP.1 Reaktorschnellabschaltung infolge von
Durchsatzschwankungen bei einer Reak-
lnrcnoiqanr rmna

Nicht optimale Einstellung der Regelkopplung
der Reaktorspeisepumpen

23.08.2004

041111

KKB Störung in der Eigenbedarfsversorgung mil
Reaktorschnellabschaltunq

Kurzschluss in einer Kabelverbindung eines
Transformators

28 08.2004

04/114

KKK Nichtschließen eines Sicherheits- und
Entlastungsventils bei Wiederkehrender
Prüfung

Schwergängigkeit einer Vorsteuerarmatur
durch Verunreinigung

16.03.2005

05t022

KKK Auslösung einer Reaktorschnellabschal-
tung beim Simulieren von Grenzsignalen
im Reaktorschutz für eine Wiederkehrende
Prüfung

Fehlhandlung bei der Durchführung einer
Wiederkehrenden Prüfung

10.03 2006

06t021

KKI.,1 Reaktorschnellabschaltung mit Ausfall der
Hauptwärmesenke beim Abfahren der
Anlaqe

Ausfall einer Ansteuereinheit für die Motof-
bremse eines Regelventils

17.04.2006

06/432

KKP.1 Reaktorschnellabschaltung beim Abfahren
der Anlage zum Brennelementwechsel

Zu frühe Abschaltung der 2. Hauptkondensat-
pumpe

21 .01 2007

07t010

KRB-il-C Reaktorschnellabschaltung bei der Prüfung
des Generatorspannungsreglers

Fehlefhafte Einstellung im Generatorspan-
nungsregler

28.06.2007

07t058

KKK Reaktorschnellabschaltung durch kuzzei-
tigen Ausfall der Eigenbedarfsversorgung
aufgrund Kurzschluss in einem Maschinen-
trafo

Ursachenklärung des Trafoschadens sowie
eine Störungsanalyse noch nicht abgeschlos.
sen - vorläufige Meldung

28.06.2A07

07/063

KKB Netzstörung mit Lastabwurf auf Eigenbe-
darf und anschließender Reaktorschnell-
abschaltunq

Anregung der Turbinenschnellabschaltung mit
anschließender RESA aufgrund einer Grenz-
wertauslösung aus dem Turbinenschutz

12.04.2008

0B/035

KKP-1 Reaktorschnellabschaltung durch eine
Störung in der Mindestmengenregelung
der Reaktorspeisepumpen 1 und 3 beim
Abfahren der Anlage zum Brennelemenf
wechsel

Die Ursache der Siörung in der Mindermen-
genregelung konnte nicht gefunden werden

29.1 0.2008

0B/0Bs

KKP-1 Reaktorschnellabschaltung bei Wiederkeh-
render Prüfung des Einspeisesystems

Fehlerhafte Umschaltung einer Funktions-
gruppe

03.1 2.2008

08/089

KKP-1 Reaktorschnellabschaliung nach einer
Turbinenschnellabschaltung infolge einer
Störung in der Turbinenüberwachung

Fehleinstellung an einem Zeitglied der Öl-
druckmessung der Turbinenschnellschluss-
ventlile

16.04.2009

091035

KKI.1 Fehlanregung einer Sicherheitsteileinrich-
tung durch das Reaktorschutzsystem bei
einer Wederkehrenden Prüfuno

Fehlanregung verursacht durch eine defekte
Baugruppe

04.07.2009

091059

KKK Reaktorschnellabschaltung durch kurzzei-
tigen Ausfall der Eigenbedarfsversorgung
aufgrund Kurzschluss in einem Maschinen-
transformator

Die Ursache für den Trafokuzschluss ist noch
nicht geklärt - vorläufige Meldung

28.10.2009

09/095

KRB-II.C Reaktorschnellabschaltung durch hohen
Füllstand im Reaktordruckbehälter

Bed ienfeh ler des Wartenpersonals

10.09.2010

1 0/054

KKI.1 Nichtschließen eines S/E-Ventils im Rah-
men einer Wiederkehrenden Prüfunq

Schwergängigkeit innerhalb des Vorsteuerven-
tils

17 03.2011

11 t014

KKI-1 Reaktorschnellabschaltung beim Abfahren
der Anlage

Bedienfehler infolge Mängel in der Handlungs-
anweisung des BHB

21.08.2011

11t070

KRB-II.B Reaktorschnellabschaltung durch Ausfall
des Turbinendrehzahlreglers mit anschlie-
ßendem Durchdringungsabschluss der
Frischdampfleitungen

Defekte Baugruppe in der Turbinenregelung

10


